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Czelusnica, 12.01.2018 r.

Informuje, Zze w ramach postepowania ofertowego:

nr5-1/2018/3.2.2/CPL
z dnia 02.01.2018 r.

Przedmiot zamowienia:
n»Zakup robot i ustug budowlanych do budowy hali magazynowej z tacznikiem” - 1 szt.
na podstawie pozwolenia na budowe
pt.: ,,Dobudowa do istniejgcej hali produkcyjno-magazynowe;j

hali produkcyjno-magazynowej wraz z facznikiem” z dnia 04.08.2017 r.
wptynety pytania od Oferentow, na ktore udziela sie odpowiedzi jak ponizej:

W nawigzaniu do zapytania ofertowego nr 5-1/2018/3.2.2/CPL z dnia 02.01.2018 r. pt.:
,Dobudowa do istniejacej hali produkcyjno-magazynowej hali produkcyjno-magazynowej
wraz z tgcznikiem” zwracam sie z prosba o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania
dotyczace branzy elektrycznej:

1. Czy w przedmiarze, mozna dokonywaé¢ korekt obmiaréw, jak i dodawaé/usuwaé
pozycje przedmiaréw?

Odpowiedz: Przedmiar jest materialem pomocniczym. Dokumentacja projektowa jest
materiatem kluczowym przy okresleniu kosztorysu i ceny ofertowej (obowigzywac bedzie
wynagrodzenie ryczattowe).
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2. W jaki sposéb nalezy rozwigza¢ kwestie instalowania czujnikéw dymu,
sygnalizatorow i czujnikdéw PIR, ktdre znajdujg sie w rzucie projektu, a nie ma o nich
informacji w opisie. Czy majg zosta¢ One ujete w wycenie i dostosowane do istniejgcych na
obiekcie systemoéw? Jesli tak, to prosimy o przekazanie informacji jakie parametry powinny
spetniac urzadzenia i jakich producentow systemy sg wykorzystywane.

Odpowiedi: Kwestie instalowania czujnikow dymu, sygnalizatoréw i czujnikow PIR,
ktdre znajduja sie w rzucie projektu, a nie ma o nich informacji w opisie nalezy uja¢ w
wycenie, jak rowniez modut podcentrali z zasilaniem awaryjnym + modutly rozszerzen
wejsé i wyjsé w ilosci umozliwiajgcej podtgczenie czujnikéw dymu, sygnalizatorow i
czujnikow PIR, ktore znajdujg sie w rzucie projektu. Urzadzenia maja by¢ dostosowane do
systemu istniejgcego na obiekcie.

3. Czy zamawiajgcy wyraza zgode na stosowanie materiatéw/urzadzen zamiennych
(przy zachowaniu opraw ES System).

Odpowiedi: Nalezy zastosowaé materialy/urzadzenia zamienne o parametrach nie
gorszych niz okreslonych w projekcie.
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